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1. ENCOMBREMENT e DIMENSIONS ® ABMESSUNGEN ® AFMETING e
DIMENSIONES e DIMENSIONI
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11003361 11003362
600 x 600 | 366 200 [200/250| 298 | 150-600 | 11051163 | 11051164 11003366
11003371 11003372
625 x 625 | 366 200 |200/250 | 298 | 150-600 | 11003365 | 11003365 11003367
675x 675 | 366 200 [200/250| 298 | 150-600 | 11003363 | 11003364 11003368

2. MONTAGE o ASSEMBLY ® EINBAU ® MONTAGE® MONTAJE
MONTAGGIO
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2.1. Raccordement Aéraulique e Air duct connection e Lufttechnische anschliisse e Aansluiting
op het luchtkanaal e Conexion aeraulica ® Raccordo aeraulico




2.2. Montage en faux plafond e Dropped Ceiling fitting ® Zwischendeckenmontage e
Systeemplafond Montage e Montaje en falso techo e Montaggio a controsoffitto

Le poids du diffuseur ne doit pas étre supporté par I'ossature du plafond suspendu
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2.3. Montage en plafond en platre (staff-BA13) e Plaster ceiling fitting (staff-BA13) e Montage
auf eine Gipsdecke (staff-BA13) e Het plafond gemonteerde gips (staff-BA13) e Montaje en
falso techo de yeso (staff-BA13) e Montaggio a controsoffitto in gesso (staff-BA13)

Fixation F7 uniquement ¢ S3 Fixing only ¢ Nur S3 Befestigung ¢ Bevestigen S3 alleen ¢
Solo fijacién S3 ¢ Solo fissazione S3
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3. ENTRETIEN FILTRE e FILTER MAINTENANCE e FILTER INSTANDHALTUNG
e FILTER ONDERHOUD  MANTENIMIENTO FILTRO  MANUTENZIONE

FILTRO
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